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Der Bezugserlass bezieht sich u. a. auf die DIN EN 50341-1 (VDE
0210-1), Ausgabe April 2010. Die DIN wurde zwischenzeitlich durch
die Ausgabe 2013-11 ersetzt.

Fiir den Bezugserlass ergeben sich damit folgende Anderungen:

Bei der Ermittlung der Mindestabsténde unter Freileitungen ist zu un-
terscheiden, ob es sich um einen ,,blanken Leiter* oder einen , kunst-
stoffummantelten Leiter* bzw. ein ,,isoliertes Kabel* handelt.

Handelt es sich um einen ,,blanken Leiter* sind die im Bezugserlass in
Tabelle 2 aufgefiihrten Sicherheitsabstidnde hs = 2,0 m + D¢ anzuwen-
den. Handelt es sich hingegen um einen ,,kunststoffummantelten Lei-
ter* oder ein ,,isoliertes Kabel* ist hg = 2,0 m.
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Dieser Erlass wird im Technisches Regelwerk WasserstraBen (TR-W)
(https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w) verdffentlicht.

Im Auftrag

1 ? (8 (/L\

Michael Behrendt

r

Zertlfikat seit 2009
audit berufundfamilie




